PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Budova:

Misto:

Objednatel:

Vypracoval:

Spoluprace:

ECOTEN ¥

(vyhlagka &. 78/2013 Sb.)

Bytovy dim
Cerného 427/6, 182 00 Praha 8

Bytové druzstvo STRISKA, druztsvo
Cerného 427/6, 182 00 Praha 8
IC: 26494981

Ing. Jifi Tencar, Ph.D.
E tencar@ecoten.cz
M 736630021

W www.ecoten.cz

Bc. Lucie Jahodova
Be. Kristyna Klucova w-/ff

27. Fijen 2014

\/

N rrocaceto




program ENERGETIKA verze 3.0.7

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sh. o energetické narocnosti budov

Ulice, ¢islo: Cerného 427/6, k.u. 730866,

p.€. 527/55
PSC. misto: 18200, Praha 8 - Strizkov
Typ budovy: Bytovy diim
Plocha obéalky budovy: 4848.45 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.29 m?/m?*
Celkova energeticky vztazna plocha: 5946.17 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty KWh/(mZ-rok)

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

79.2

+— 101

Velmi
nehospodarna

Mimofadné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 401.1

471.0
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program ENERGETIKA verze 3.0.7

2 B e PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII
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Zpracovatel: Ing. Jifi Tencar, Ph.D. Osvédéeni &.: MPO 860
Kontakt: Lublafiska 1002/9, 12000, Praha 2 Vyhotoveno dne: 27.10.2014

+420 736 630 021 / tencar@ecoten.cz Podpis:. J———77
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program ENERGETIKA verze 3.0.7

PROTOKOL PROKAZU
j Nové budova :] Budova uzivana organem verejné moci
™ Prodej budovy nebo jejf &asti ™ Pronsjem budovy nebo jejf ¢asti
El Vétsi zména dokoncené budovy
|:| Jiny Gcel zpracovani:
2ékladni inf hod : budovi
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Praha 8 - Stfizkov, Cerného 427/6, 18200
Katastralni Gzemi: 730866
Parcelnf ¢islo: 527/55
Datum uvedeni budovy do provozu 1978
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Bytové druzstvo STRISKA
: Cerného 427/6
Adresa; 18200 Praha 8 - Stffzkov
IC: 26494981
i Miroslav Kukrél
Telfe-mail: +420 602 182 237/
Typ budovy
i e Budova pro ubytovani a
. |
:I Rodinny dim X Bytovy dim D dravousnt
C| Administrativnf budova E Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
:] Budova pro sport D Budova pro obchodni Géely D Budova pro kulturu
] Jiné druny budovy:
Geometrickeé charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéj$imi [m?] 16 649,3
povrchy konstrukel obélky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A 3
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniéujicich objem budovy V) L 45485
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m¥m3] 0,29
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A [m?] 5 946,2

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické naroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA

verze 3.0.7

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hn&dé unii ] Cerné uhlf
j Topny olej :‘ Propan-butan/LPG
j Kusové dfevo, dfevni tépka j Dfevéné peletky
: Zemni plyn E Elektfina

& Soustava zasobovani tepelnou energil (délkové teplo):

podil 0ZE: [X] do50% véetné, || nad 50% do80%, |_| nad 80%

E Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

ucel: j na vytapéni, j pro pfipravu teplé vody, j na vyrobu elektrické energie

:] Jiné paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

j Elektfina j Teplo

X zadné

Software pro stavebn/ fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2



program ENERGETIKA verze 3.0.7

ce o stavebni rvci 1 t ickv 3

A i pr k

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypottens | Referenéni teglc:(tnl protstulgem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | ® L" e T_Ip
(ZONA 21) U, ! - j )
[m?] [W/(m*K)] | [W/(m%K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT |
| 57,6 1,40 - - 1,00 80,64
Z1 Okna plastova SZ [
VYP-2 1-EXT
57,6 1,40 | = - 1,00 80,64
Z1 Okna plastova JV |
VYP-3 1-EXT
184,3 1,40 ' - - 1,00 258,05
Z1 Okna plastova SV
VYP-4 1-EXT
184,3 1,40 - - 1,00 258,05
Z1 Okna plastova JZ
VYP-5 1-EXT ;.
I 1094 1,40 - - 1,00 153,22
Z1 Lodzie plastové SZ | |
1
VYP-6 1-EXT |
109,4 1,40 | 1,00 153,22
Z1 LodZie plastové |V [
VYP-7 1-EXT "
109,4 1,40 - - 1,00 15322
Z1 LodZie plastové SV
STN-18 1-EXT
Z1 Sténa SKPbeton 375 397,2 0,29 5 . 1,00 115,19
préceli parapetni +
100EPS |
STN-19 1-EXT [
Z1 Sté}na SKPbeton 375 | 260,8 0,35 = 1,00 91,28
priceli parapetni + 100
min. vina
STN-20 1-EXT
Z1 Sténa SKPbeton 325 994 | 029 : - 1,00 28,83
priceli meziokenni + :
100EPS ;
T
STN-21 1-EXT |
! |
Z1 Sténa SKPbeton 325 70,8 0,36 . 1,00 25.49
priceli mezickenni + 100
min. vina
STN-22 1-EXT | ‘
Z1Sténa SKPbeton 375 | 9140 | 029 | - - 1,00 265,06
+ 100EPS $titova

Software pro stavebn{ fyziku firmy DEK a.s. - protokoi prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA _ verze 3.0.7

STN-23 1-EXT
Z1 Sténa SKPbeton 375 6616 0,35 ] - 1,00 231,57
+ 100 min vina stitova
PDL-29 1-EXT
Z1 Podlaha nad 23,6 0,27 - - 1,00 6,36
venkovnim prostorem
STR-30 1-EXT

385,8 0,28 - - 1,00 108,02
Z1 Stfecha

:

Prirdzka na tepelné
vazby - s - ; - - - 100,44
AU,,.=5,00 [%] |
Celkem 3 625,3 : '| . : s 2 109,26
Poznédmka: Hodnocenf spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétdi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

vétsl zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol pritkazu energetické ndroc¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 3.0.7
| Soucinitel prostupu tepla initel I:I;;::
Konstrukce obalky | Plo‘fha Vypoctena | Referenéni teslo::; prostupem
budovy | A hodnota | hodnota | Spinéno | ¢Cb tepla
(ZONA Z2) : U, Ui i H;,
| Im?] [(W/(m*K)] | [W/(m’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-8 2EXT |
Z2 Okna plastové chodigte | 0.2 3,60 . . 1,00 70,25
1z '
VYP-9 2-EXT
Z2 Okno plastové stfecha | 2,2 1,40 f - # 1,00 3,04
sv |
VYP-10 2-EXT !
| AN
Z2 Okna plastové sklepni | 26 1.40 ¢ 1,00 3,70
SZ
VYP-11 2EXT |
, 26 1,40 - 1,00 3,70
Z2 Okna plastova sklepni JV J|
VYP-12 2-EXT |
Z2 Okna plastové sklepni | 79 140 . 1,00 11,09
sV
VYP-13 2-EXT :
[ 5.3 1,40 , - 1,00 7,39
Z2 Okna plastova sklepni JZ | ;
VYP-14 2-EXT ? ?
Z2 Dvefe plastové stiesni | 3.0 140 ’ . - 1,00 4,20
VYP-15 2-EXT |
Z2 Dvefe plastové stfeéni | 3.0 1,40 " - 1,00 4,20
WV
VYP-16 2-EXT :
Z2 Dvefe nové plastové | 17.8 1,40 ] = 5 1,00 24,89
vstupni SV | ,
VYP-17 2-EXT !
Z2 Dverfe nové plastové . 3.8 1,40 - ) 1,00 8,12
vstupni JZ |
STN-24 2-EXT
72 Sténa panel 200 + Eps | 103.3 031 | " - 1,00 32,02
100 | |
| |
STN-25 2EXT | f
Z2 Sténa panel 200 + 100 | 124.6 .39 - - 1,00 48,59
min vina !
STN-26 2-EXT |
Z2SténaskP375+100 | 834 035 | : - 1,00 29,20
min vina | I

Software pro stavebn/ fyziku firmy DEK a.s. - protokol prikazu energetické néroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA verze 3.0.7

STN-27 2-EXT
Z2 Sténa - sokl nad 89,8 0,35 _ . s 1,00 31,42
terénem panel 375 + 80 |
XPS l
STR-31 2-EXT 3

68.8 028 | - - 1,00 19,26
Z2 Stfecha I
Prirazka na tepelne vazby
AU, =5,00 [%] i ) - 15,05
STN(z)-28 2-ZEM
Z2 Sténa k zeminé - panel | 2345 1,40 » :
375 + D;IZdI\fKE 100 | 147.94
PDL(z)-32 2.ZEM | 0,26

398,4 0,55 - -
Z2 Podlaha suteranu |
PriraZzka na tepelné vazby |
AU, =5,00 [%] . I ; 7.40
Celkem 112231 - ; - - - 471,45

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vetsl zméné dokonéené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naroénost budovy podle §6
ocst. 2 pism. ¢).

. - . : Referencni hodnota
3 Ll |
PrRVREIcE g vin ove Objem zény prumérného soucinitele
vnitini teplota
2éna 8 g Vv, prostupu tepla zény
[ i : Uem.&j
[°Cl | [m?] [W/(m?.K)]
z6na 1-271 N i
Obytnd z6na 20,0 | 13167,06 0,58
zéna 2 - Z2 -
Kumunikace 2 | 16,0 ' 3482,22 0,67
suteren
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Siidaira Vypoctend hodnota Referenéni hodnota Suinkiio
. U (U, = Hy/A) | U (U = Z(V; U JV) P
[W/(m?K)] . [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,54 ; 0,60 ANO

Poznamka: Hodnocen( spinéni pozadavku je vyzadovéno u nové budovy, budovy s témé&F nulovou spotiebou
energie a u vetsi zmeny dokencene budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost
budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) 2 pism.b).

Software pro stavebn/| fyzf!éu firmy DEK a.s. - protbka.f prikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl, 78/2013 Sb. 6



program ENERGL_—'_T}:_(_.:':: verze 3.0.7
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
' | , Uéinnost .
| -
I p?jii(l?;ﬂ vyroby Uéinnost u:cl'?'::?t
T ' I obial Jmenovity | energie | distribuce enertie
s | Yp | Energonositel | P o tepelny zdrojem | energie na 9
Hodnocenz | zdroje | energie Snn tepla? vytapéni na
budova/zéna | _ na ¥ P / P vytapéni
' | vytdpéni c%'-’;:" Mais Ny, om
\gen
{-) (-) [%] [kw] [%] /-] [%] [%]
Resecenthi | oo x X X 80 / - 85 80
~JdQove i
21 carn | ST 100 339 i 85 88
- | OZE<=50%
s eena | AT :
CZTL | ozec=s0% 100 | 339 85 88
Poznamka; ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referenéni hodnotu,
v pripadé soustavy zésobovan! tepelnou energif se nevypliiuje
b.1.kb) pozadavky na Ucdinnost technického systému k vytépéni
! Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
| energie energie
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Posial;:l‘aé\:‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
Zona nn,gm nebo nH,gtﬂ.rq nebo
COP,, ... COPy ;.
| (-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
71,22 |czT1-CzZT - -
dn oceni spinéni pozadavku je vyzadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez

Poznamka: Ho

podie § 6 odst. 2 pism, c).

i zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou néroénost budovy

b.2.a) chlazeni
; Pokryti . . | Ucinnost | U¢innost
iy Chladici ; it
| dilci s distribuce | sdileni
) i I ¥ Jmenovity faktor p :
Hodnocena | Typ zdroje | Eneulgo potrel?y chiadici zdroje e b
budova / | nositel energie vykon chisdii na na
S6hk na EER chlazeni | chlazeni
chlazeni i nc.dis nc,em
(-) (-) [%] [kw] [%] [%]
Referendr X = X X & -
budova =

Softwzre pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protoko! prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7
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b.2.b) pozadavky na uéinnost technického systému k chlazeni

Chladici cf';':t"‘;:'
Hodnocena Typ systému chilazeni faktc:l::t:o"e referenéniho Posz:l:aé\:‘ek
budova / EER zdroje chladu
wdpmm C,gen E ERC.“"
(-) [-1 [-] (ANO/NE)
Poznamka ocenl spInéni poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez véts|
xoncené budovy v pfipads plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6
3.) vetra
m— y _ - v
r , érny
i _ i Pt:lli(!gtl Jmenovity | Jmenovity pfikon
Hodnocend | yat; : 0 i Energo- | Tepelny | Chiadici | potreby eI::l'i'cl'tI:::r:w Ol:)l:ﬁn:::y Vi;:::;::u
budova/ = systému | noRital | vysan | yken e"i;g'e systému | vétraciho | nuceného
dna vetrani vétrani vzduchu vetrani
| SFPlhu
(-] {-) [kW] [kW] [%] [kW] [m?/h] [Ws/m?]
X X X X X X 1750
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
! Uéinnost
. Pokryti dilci zdroje
‘ . Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity dodané upravy
hear.m:e-:-..a systému | m.::site elektricky tepelny energie na vihkosti
uaova vihéeni ) ' pfikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihceni
Mai+,gen
(-) (-) [kW] [kw] [%] [%]
R ‘; i A; b b x % x 70
- | @
. Pokryti Ucmnf:st
': _ | 5] g | Al | ity 2dre)e
S Typ roo. | imenovity | Jmenovit G menovi upravy
| Hoc ena systému ili;;:l elektricky | tepelny 2::;&?: chladici vihkosti
budova odvihdeni pfikon vykon e vykon systému
zona ’ el 5 g odvlhceni
[ odvlhéeni
| qIIH-,gln
_ (=) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
: b é X X X ' X X X 65

Software ~ro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protoko! pritkazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA verze 3.0.7
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
| | ! : Mérna Mérna
| "
| Pokryti | U:é':g?:t tepelna tepelna
| il ot ztrata ztrata
am | | potfeby | Jmenovity Obiem e?: zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocens oravy | Energo- | energie pfikon zéso{:m‘ku Fipravu teplé vody vody
fnalovs ;| TV nositel | na pro ohfev | iy ptz 1é vztazena k vztazena k
_-x:’;r . | budové pfipravu | ™ vo!:l objemu délce
= | teplé y} zasobniku v | rozvodi teplé
vody M gen 5 litrech vody
COPy zon
Qw,st Qw.ﬁis
(-) [%] [kw] [litry] [%] / [-] | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referenéni 0,0070
budova % X X X 85/- (0,0050) 0,1500
v 1 ST 100 | czrapa)| czr1[+1|  0.0000 0.1500
T : 0ZE<=50% = ; ' '
Poznamka: yIMool X znamena, Zze nenf nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
o nadé soustavy zésobovani tepelnou energii se nevyplnuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Utinnost re:'jeérlz:g:;ho
zdroje tepla :
i zdroje tepla
Hodnocans - — . & vod ptro ';',"P’;"“ pro pfipravu | PoZadavek
10dnocena J /e Tepni z
- Typ systému k pfipravé teplé vody eplé vody teplé vody spinén
h“t- % -:“ nw,gen rlw gen,rq
S ngbo nebo
W,gen co Pw.gen
(-} [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
€ZT1.-CZT - - .
znamika: Hodnocen! spinénfl poZadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, ne?
€5l zmeéné dokoncené budovy v pfipadé pinénf pozadavku na energetickou naroénost budovy
podie § 6 odst. 2 pism. c).
b.6) osvétie
Primérny mérny
% _— ; Pokryti diléi Celkovy pfikon pro osvétleni
Typ osvétovact | potieby energie | elektricky pfikon vztazeny k
soustavy N G = . 2 % M
" na osvétleni osvétleni budovy osvétlenosti zény
pL.tl
(-} (%] [kw] [W/(m?Ix)]
X X X 0,05
Zona 1 Osvétleni Z1 100 591 0,05
Zona 2 Osvetleni Z2 100 0,56 0,05

o

Software pro

stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokel prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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»
{ Vyroba z OZE nebo

| Nucené vétréni EP, Wi ol
Hod;f;oce_r.-:-; . Wtfl?éné | Chlazeni Pi’:;:;il;a Osvétleni tepla
budova/zéna EPy EP. | - | g vody EP,, EP, i
| dprwy | dpewvons g | ARG
vihéenl | vihéeni

budovu

1] O

b

<
Lod P

|

XN | X
X

XX
||
L]
[]

Software pro stavebn/ fyziku firmy DEK a.s. - protoke! orikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10
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progr= GETIK verze 3.0.7
¢! vyrobnz energle umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech
o Siealm ek | Faktor ; Faktor . .
""-‘”"%“&"ﬁs‘ | Vyrobend | celkové I neobnovitelné Cglkgva' Neobpoylte'lné
vyrobené ) Sl B ke skl primarni primarni
energie energie | primarni I primarni energie enargis
energie | energie
jed [kWh/rok] -] ' -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
|
{ooeneredr Euaov |

panely E o — |
= -1 JOCavKa mimo |
% aova i
sysié g Dodavka mimo '
dc ) i i i
— —= i
Dodavka mimo I
L o a0\ |
d) rozcéleni diléich dedanych energil, celkové primdrni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu
Siléd |
vypoétena Faktor " 5 3
spotfeba | neobnovitelné :r?:'::::i Ne:l:ir::;::‘eilna
0 3k :“ I Z::"ra;ig' energie energie
energie E
! 3k [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
o7 ZE<=5 366 119,60 1,0 402 731,56 366 119,60
2lek =nargle 34 852,72 3,2 3,0 111 848,69 104 858,15
e 401 072,32 | X 514 580,26 470 977,75
e 12 celkovou dodanou energii
— — |
| (6 = de | 562 936,42
- [kWh/rok] |
( & & budi 401 072,32 Splnéno AR
(e S dova 94,67 (ANO/NE)
. e W= = [xWh/(m?rok)]
(& 1o 67,45
Softiare =0 stavebn fyziku f:’rm‘.r'-:’iEK a.s. - protako_! prikazu energetické narocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12
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685 640,22

ferencni budo [kWh/rok]
e 470977,75

Spinéno

(F.10 / m?) ' 115,31

(ANQ/NE)

—————————— [kWh/(m?rok)]
2) 79,21

ANO

¢ arni energie hodnocené budovy
(1 a [kWh/rok] 514 580,26
(15) | Obnoviteina primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 43 602,50

ywitainych zdrojll energie z

r.15/r.14 x 100;

(%]

{4
®
£
(1]

8,47

zlcenergie ¢

fraivze technicke, ekonomicke 2 ekologické proveditelnosti alternativnich
stér 3 novven budov a u vét$i zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
ystémy | Kombinovana
ioddvky |  vyroba

Soustava
zasobovani

Tepelné

B energie elektfiny a tepelnou cerpadio
uzivajfei r tepla energif
energii 2 OZE |
1
Techr sroveditelnost ANO ANO ANO ANO
ralnost NE , NE NE NE

7 [
ANU |
|

ANO

Gleeinost

n

ANO

ANO

c realizaci a zddvodnéni Necoporuduje se k realizaci.

Dz alyz 27.10.2014
Zpracovate! analyzy Ing. Jiff Tencar, Ph.D.

0ovinnost vypracovat energeticky posudek NE

energeticky posudek je soudast analyzy NE

dztum vypracovani energetického posudku -

zpracovatel energetického posudku -

abni fyziky firmy DEK z.s. - protoko! _,:.ﬁkazu energetické ndrocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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program ENERGETIKA
- l Predpokladana
. . . | Predpokladana tspora
Popis opatfeni | ;;:gg;’::de:niae dspora celkové | neohnoviteiné
9% | dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrikce budovy:
Ie é systé oV
Ostatni - uvedre jake:
3 Posouzeni vhodnosti opatfeni
HJ::J-?}J:[ | Technické Oﬁizitza
' e konstrukce | sg:(t’zmy systémii Gatati
budovy vy budovy
[ Technicka vh ' S ] ; ]
T
| Ekonc < oSt . 2 - -
[T realizaci a zduvodnéni
— B
| ba avani doporucenych
| opatre
i LK =] I
| Energeticky posudek je soucasti analyzy -
£ udek Datum vypracovani energetického posudku

pracovatel energetického posudku

1/ fyziku firmy DEK a.s. - protokel prikazu energetické ndroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sbh.
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ni energetického specialisty

1 5 témér nulovou spotrebou energie

- e§bodst. 1

-7 - = narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vetisi : oxondenéd bucovy nebo jinad zména dokonéené budovy
[ spin. Javek pocie § 6 oSt 2 pism. 2)

_-_: Auje a _:._;h“ e § 6 odst. 2 pism. b

E X podie § 6 odst. 2 pism. ¢

[ Plnér £ —_c:.; :a_c._i__;aromcs: oudovy se nevyzaduje

- § j *U ;,—: oro celkovou dodanou energii

_; " .—_‘ ‘—L— € moci

- nére ____ OVYy pro celkovou doaanou energii

F o : .3-\‘--. :, :.,s jeji casti
._i_ n 0s b : n.r'-:, ce..—;::._;_ godanou energii

i i ¥
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