Vykaz rocni kontroly domu

Adresa: Lublinska 571-573 ¢. objektu: 361
Referent: Svarcova ¢. kontroly:
Priibéh kontroly objektu a zjisténé zavady
Ziviéna krytina Elastec dekor je zhruba v 50 % degradovana
. mPVC na lodzZiovych stfiskach je v dobrém stavu
Stiecha

ventilacni turbiny jsou funkéni, chybi kosiky na odpadovych vpustich
doporucuji vyménu hydroizola¢ni vrstvy do max. 3 let

Fasada objektu

zafasenad v intraveldanu mezi vchody - doporucuji vycisténi + novy natér + fungicid
drobné praskliny, u spodni stitové strany znecisténa grafitty
sokl z Marmolitu je rovnéz poskozen grafitty

bez zavad, zhruba 60 % vyplni je v plivodnim stavu, ¢astecna zaskleni

Balkony
doporucuji vyménu zabradli s vyplnémi nejdéle do 3 let
bez zavad
Spodni stavba [neni zjisténo zatékéni, pouze v mistnosti HUV je identifikovédn odkap z rozvod(
bez zavad, v r.2023 doplnény vstupy zdvihovymi ploSinami
Vstupni portaly |dutinkové PVC nad vchody je zafaseno
bez zavad
Okna
(spolecné
prostory)

Vnitfni spolecné
prostory

bez zavad, slabé znecisténi malby béZznym pouzivanim

schodisté bez zavad, chybi ¢aste¢né madla zdbradli

Pozarni zafizeni

probiha pravidelnd kontrola s vyhotovenim revizni zpravy

Vytahy

kontrolu zatizeni provadi odborna firma v predepsanych intervalech

Elektro

probiha pravidelna kontrola s vyhotovenim revizni zpravy

Topeni, voda,
kanalizace

probiha pravidelnda kontrola




Hromosvod

bez zavad

Kontejnerové
stani a okoli
objektu

bez zavad, na vefejném prostranstvi

Ostatni

Revize na
objektu

Neodstranéné
zavady

Zkontroloval:

Macke, Svarcovd, Zahradka

Datum:

01.08.2023

Podpis:

Dalsi kontrola:




