Vykaz pravidelné kontroly domu

Adresa: Krosenkd 531, 532, Praha 8 ¢. objektu: 359
Referent: Eva Urbanova ¢. kontroly: 2024 03
Fasada objektu OK
Vstupni portaly OK
Vnitini spole¢né , L . Y iy 1 .
V suterénu 532 u HUV je stadle mokré zdivo, prestoze jsou armatury jiz ddvno suché.
prostory
Pozarni zafizeni OK
3 U vytah( nejsou pfi tklidu ¢isténé drazky u dvefi (jak v jednotlivych patrech tak i u
Vytahy .
kabin)
Elektro OK
Topc?m', voda, oK
kanalizace, plyn
K - 7
or’itt’ejnerov? oK
stani a okoli
Ostatni OK
14.02.19 |Fasdda je znacné znecisténa (fasy, plisné?) hlavné severni stény z boku domu
a z Celni strany. Shromazdéni 2022_11_10 - zatim neopravovat.
22.08.19 |U bytu €. 13 v 531 je prasklé sklo ve vyplni zabradli u lodZie, délka cca 60 cm.
=> po dohodé s p. Macke, zatim nefesit
12.05.22 |V 532 ve 3. patfe (pred bytem 12) je odloZena sktirika a drobnosti.
24.09.20 |V suterénu 532 opét odloZzen nabytek
suterén [08.09.22 |V 532 v chodbicce u sklipkli 13 - 16 je odloZen vrak jizdniho kola
Neodstranéné 08.06.23 V suterénu 532 za dveimi pfed mistnosti s uzavérem SV je nové
zavady T skladisté odloZenych véci (pneumatiky, kancel, Zidle apod.)
Ve velké susarné domu 532 je skladisté asi odpadu (¢erné pytle s hadry) a
30.10.22 o .
rozbité palety a nabytek.
1) V suterénu 532 silné zateklo do mistnosti HUV (Nahlasil p. Vanék 1.8.23).
Ihned bylo reklamovéano provedeni hydroizolace z 08/2021. Dle Setfeni
24.08.23 | jodavatele hydroizolace se jedna o jiny zplsob vhkosti (pravdépodobné od
rosiciho potrubi) . Nutno dale sledovat
23.11.23 U vchodu do 531 je v rohu vievo vedle dvefi propadla dlazdice
7 Datum: 08.02.2024
Podpis: Eva Urbanova /z//: - /
Dalsi kontrola: | 22.02.2024
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